
Gestione Alberghiera on-line
Schema di collegamento NETBus

IL SERVIZIO FORNITO DA AVE S.P.A. ED I RELATIVI SCHEMI ELETTRICI INSTALLATIVI SONO DA INTENDERSI COME LINEE GUIDA, FERMO RESTANDO CHE, SECONDO IL DM 37/08, 
LA RESPONSABILITA' DEL PROGETTO E' SEMPRE A CARICO DEL FIRMATARIO DEL PROGETTO STESSO E DELL'INSTALLATORE PER QUANTO RIGUARDA L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

MONTARE TRA I MORSETTI A e B DEL PRIMO NODO
            DELLA LINEA NETBus UNA RESISTENZA
                         R=120 Ohm 1/4W 5%

A = ROSSO
B = VERDE
GND = NERO

MONTARE TRA I MORSETTI A e B DELL'ULTIMO NODO
            DELLA LINEA NETBus UNA RESISTENZA
                         R=120 Ohm 1/4W 5%

A = ROSSO
B = VERDE
GND = NERO

UNIRE LA SCHERMATURA DEI CAVI ED ISOLARLA

A = ROSSO
B = VERDE
GND = NERO
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